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NPT Alfombra = ± 0.00

+ 0.20

+ 0.40

Retorno

Retorno

Tablero de

Detección

GAS

Tabiques de doble placa de roca de

yeso resitente al fuego.

con aislación de lana de vidrio pesada.

s/características F90

Puerta con marco y hoja metálicos s/

características F90. Llevarán control de

acceso, cierre con barral antipánico,

pestillo electrico y cierrapuerta.

GAS

Aire acondicionado: Se colocaran dos equipos

Westric DW005 (uno como backup del otro)

con condensación por agua. Evaporadoras de

pié para inyección bajo piso.

Rampa removible.

NPT alfombra (±0.00) a

Piso técnico elevado

Data Center (+0.40)

Colector de Retorno.

1 - DATA CENTER COMPLETO


